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Kanton Bern
Canton de Berne

Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion
Kantonales Laboratorium
Trink- und Badewasserinspektorat

Muesmattstrasse 19 Kantonales Laboratorium, Muesmattstrasse 19, 3012 Bern
3012 Bern

+41 31633 11 11
info.wasser.ki@be.ch

-be.chiki Energie AG Sumiswald
Rudolf Robbi Eystrass? 10
rudolf.robbi@be.ch 3455 Griinen
Unsere Referenz:  $2403 / drde 25. November 2025
Gemeinde Sumiswald

Untersuchungsbericht fiir Trinkwasser
Sehr geehrte Damen und Herren

Am 18. November 2025 wurden durch Herrn Stefan Baumann, Brunnenmeister, im Rahmen der
Selbstkontrolle Trinkwasserproben erhoben. Zweck der Untersuchung war die
lebensmittelrechtliche Uberprifung der Trinkwasserqualitat.

Angaben, Ergebnigse und Beurteilungen zu den einzelnen Proben sind aus den Beilagen
ersichtlich. Daraus geht hervor, dass die Proben beztiglich der untersuchten Kriterien den
Vorschriften entsprachen.

Hinweis
Da wir aus technischen Griinden die Enterokokken nicht auswerten konnten, verzichten wir auf
das Verrechnen der mikrobiologischen Proben.

Herr Stefan Baumann, Brunnenmeister, ist am 20. November 2024 durch Herrn Ferdinand Alt
telefonisch dariber informiert worden.

Freundliche Grusse
Kantonales Laboratorium

—
Leiter Trink- und
Badewasserinspektorat

Gebiihr: Fr. 1'820.00 (Betrag exkl. 8.1 % MWST), Rechnung folgt mit separater Post

Beilagen:

- Resultatblatter fir folgende Probennummern / Probenahmestellen
194931 / 15001 194932 / 12101
194933 /13101 194934 / 12001
194935/ 12109 194936 / 12205

194937 / 12211

Seite 1 von 2



Kanton Bern Untersuchungsbericht fiir Trinkwasser vom 25. November 2025
Canton de Berne

Kopie mit Beilagen an:
= Herr Stefan Baumann, Brunnenmeister, 3434 Obergoldbach

Die Prifverfahren basieren auf europaischen Normen. Néhere Angaben zu den Priifverfahren oder Ergebnissen sind
auf Anfrage erhaltlich.
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Untersuchungsbericht vom 25.11.2025
Kontrolle S2403, Wasserversorgung Sumiswald, 3454 Sumiswald

) STS 0110

Probenbeschreibung

Probennummer
Erhoben am
Erhebungszeit
Eingangsdatum
Untersucht am
Hauptverantwortlich
Gemeinde
Netzname

Nr. Erhebungsstelle
Bezeichnung
Wasserbehandiung
Verwendung
Wassertemperatur

194931

18.11.2025

08.21 Uhr

18.11.2025

18.11.2025 - 24.11.2025

Bernhard Christen, Geschaftsfiihrer
Sumiswald

Quellen Schwandbach, Wasen
15001

Messstation Schwandbach, Durchlauf Quelle Schwandbach
unbehandelt

zur Aufbereitung als Trinkwasser
9.1°C

Mikrobiologische Untersuchungsergebnisse

Untersuchungskriterien Ergebnis Einheit Hochstwert fiir Trinkwasser
(KBE) gemiss TBDV
Escherichia coli (SN EN 1SO 9308-1) nicht nachweisbar | pro 100 ml
Enterokokken {SN EN 1SO 7899-2) nicht auswertbar | pro 100 mi
Aerobe, mesophile Keime (SN EN 1SO 6222 mod.) | nicht nachweisbar | pro mi
Physikalische und chemische Untersuchungsergebnisse
Untersuchungskriterien Ergebnis Einheit Anforderung fiir Trinkwasser
gemass TBDV
Aussehen (Sensorische Beurteilung) unaufféllig
Triibung (90 Grad) {Photometrie) 0.2 +/- 0.1 NTU
Chlorid (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 11 +-0.1 mgl/|
Fluorid (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) weniger als 0.08 | mg/l Hochstwert: 1.50
Nitrat (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 3.2 +-0.3 mg/l Hochstwert: 40.0
Nitrit (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) nicht nachweisbar | mg/l Héchstwert: 0.10
Sulfat {IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 1.3 +- 0.1 mgfl
Ammonium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) nicht nachweisbar | mg/l Hochstwert: 0.10
Calcium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 78.8 +-7.9 mg/l
Kalium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 1.0 +- 0.1 mg/l
Magnesium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 2.0 +/-0.2 mgf!
Natrium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 1.9 +/-0.2 mg/l Hochstwert: 200.0
Gesamthérte 2.05 mmolf!
Hartegrad (franzosische) 20.5 °f

Legende: TBDV = Verordnung iber Trinkwasser sowie Wasser in &ffentlich zuganglichen Badern und
DuschanlagenKBE = kolonienbildende Einheiten

Beurteilung

Aus technischen Griinden konnten die Enterokokken nicht ausgewertet werden. Die Ubrigen
Untersuchungsergebnisse entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Entscheidungsregel

Ein chemischer oder physikalischer Messwert ist nicht konform, wenn er unter Berlicksichtigung der
Messunsicherheit einen Hochstwert Giberschreitet bzw. einen Mindestwert unterschreitet. Bei mikro-
biologischen Priifverfahren ist die Messunsicherheit in den gesetzlich vorgegebenen mikrobiologischen

Kantonales Laboratorium Bern
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Untersuchungsbericht vom 25.11.2025

Kontrolle S2403, Wasserversorgung Sumiswald, 3454 Sumiswald STS 0110

Kriterien inbegriffen.

Verantwortlich: Rudolf Robbi, Leiter Trink- und Badewasserinspektorat
rudolf.robbi@be.ch

Hinweise: Dieses Resultatblatt wurde elektronisch erzeugt und ist ohne Unterschrift gliltig.
Die Ergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die gepriifte Probe.
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Untersuchungsbericht vom 25.11.2025
Kontrolle $2403, Wasserversorgung Sumiswald, 3454 Sumiswald

) sTsoi10

Probenbeschreibung

Probennummer
Erhoben am
Erhebungszeit
Eingangsdatum
Untersucht am
Hauptverantwortlich
Gemeinde
Netzname

Nr. Erhebungsstelle
Bezeichnung
Verwendung
Wassertemperatur

194932

18.11.2025

08.45 Uhr

18.11.2025

18.11.2025 - 24.11.2025

Bernhard Christen, Geschéftsfiihrer
Sumiswald

Verteilnetz Sumiswald, Untere Zone
12101

Reservoir Kneubtihl, Abgangsleitung
als Trinkwasser

9.6 °C

Mikrobiologische Untersuchungsergebnisse

Untersuchungskriterien Ergebnis Einheit Hoéchstwert fiir Trinkwasser
(KBE) gemass TBDV
Escherichia coli (SN EN 180 9308-1) nicht nachweisbar | pro 100 ml| nicht nachweisbar
Enterokokken (SN EN 1SO 7899-2) nicht auswertbar | pro 100 mi | nicht nachweisbar
Aerobe, mesophile Keime (SN EN (S0 6222 mod.) | 1 proml 300
Physikalische und chemische Untersuchungsergebnisse
Untersuchungskriterien Ergebnis Einheit Anforderung fiir Trinkwasser
gemdss TBDV
Aussehen (Sensorische Beurteilung) unaufféllig unauffallig
Trilbung (90 Grad) (Photometrie) 0.1 +-0.0 NTU Richtwert: 1.0
Chlorid (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 1.1 +- 0.1 mg/l
Fluorid (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) weniger als 0.08 | mgl/l Héchstwert: 1.50
Nitrat (IC mit Leitfahigkeitsdetekior) 3.0 +-0.3 mg/l Hochstwert: 40.0
Nitrit (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) nicht nachweisbar | mg/l Hochstwert: 0.10
Sulfat (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 1.3 +/- 0.1 mgll
Ammonium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) nicht nachweisbar | mg/| Hachstwert: 0.10
Calcium (1C mit Leitfahigkeitsdetektor) 79.3 +-7.9 mg/|
Kalium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 1.0 +-0.1 mgfl
Magnesium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 24 +/-0.2 mg/l
Natrium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 19 +-0.2 mg/! Hochstwert: 200.0
Gesamtharte 2.06 mmol/}
Hartegrad (franzdsische) 20.6 °f

Legende: TBDV = Verordnung (iber Trinkwasser sowie Wasser in 6ffentlich zuganglichen Badern und
DuschanlagenKBE = kolonienbildende Einheiten

Beurteilung

Aus technischen Griinden konnten die Enterokokken nicht ausgewertet werden. Die tbrigen
Untersuchungsergebnisse entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Entscheidungsregel

Ein chemischer oder physikalischer Messwert ist nicht konform, wenn er unter Berlcksichtigung der
Messunsicherheit einen Hochstwert Uberschreitet bzw. einen Mindestwert unterschreitet. Bei mikro-
biologischen Priifverfahren ist die Messunsicherheit in den gesetzlich vorgegebenen mikrobiologischen

Kriterien inbegriffen.

Kantonales Laboratorium Bern
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Untersuchungsbericht vom 25.11.2025

Kontrolle S2403, Wasserversorgung Sumiswald, 3454 Sumiswald STS 0110

Verantwortlich: Rudolf Robbi, Leiter Trink- und Badewasserinspektorat
rudolf.robbi@be.ch

Hinweise: Dieses Resultatblatt wurde elektronisch erzeugt und ist ohne Unterschrift gliltig.
Die Ergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die gepriifte Probe.
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Untersuchungsbericht vom 25.11.2025
Kontrolle S2403, Wasserversorgung Sumiswald, 3454 Sumiswald

)) sTS 0110

Probenbeschreibung

Probennummer
Erhoben am
Erhebungszeit
Eingangsdatum
Untersucht am
Hauptverantwortlich
Gemeinde
Netzname

Nr. Erhebungsstelle
Bezeichnung
Wasserbehandlung
Verwendung
Wassertemperatur

194933

18.11.2025

09.01 Uhr

18.11.2025

18.11.2025 - 24.11.2025

Bernhard Christen, Geschaftsflhrer
Sumiswald

Grundwasser Weiersmatt/Ey, Sumiswald
13101

Pumpwerk/Kleinkraftwerk, Druckleitung
unbehandelt

als Trinkwasser

11.8°C

Mikrobiologische Untersuchungsergebnisse

Untersuchungskriterien Ergebnis Einheit Hochstwert fiir Trinkwasser
(KBE) gemdss TBDV
Escherichia coli (SN EN 1SO 9308-1) nicht nachweisbar | pro 100 ml| nicht nachweisbar
Enterokokken (SN EN 1SO 7899-2) nicht auswertbar | pro 100 mi | nicht nachweisbar
Aerobe, mesophile Keime (SN EN 1SO 6222 mod.) | nicht nachweisbar | pro mi 100
Physikalische und chemische Untersuchungsergebnisse
Untersuchungskriterien Ergebnis Einheit Anforderung fiir Trinkwasser
gemass TBDV
Aussehen {Sensorische Beurteilung) unauffallig unauffallig
Triibung (90 Grad) (Photometrie) 0.2 +/- 0.1 NTU Richtwert: 1.0
Chlorid (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 41 +-0.4 mgfl
Fluorid (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) weniger als 0.08 | mgll Hdchstwert: 1.50
Nitrat (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 14.4 +-1.4 mgfl Hochstwert: 40.0
Nitrit (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) nicht nachweisbar | mg/l Hochstwert: 0.10
Sulfat (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 43 +/- 0.4 mg/l
Ammonium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) nicht nachweisbar | mg/l Hdchstwert: 0.10
Calcium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 1019 +-10.2 |mg/
Kalium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 2.0 +/-0.2 mgll
Magnesium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 7.6 +/- 0.8 mgfl
Natrium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 41 +/- 0.4 mgft Héchstwert: 200.0
Gesamtharte 2.85 mmol/l
Hartegrad (franzésische) 28.5 °f

Legende: TBDV = Verordnung Uber Trinkwasser sowie Wasser in dffentlich zuganglichen Badern und
DuschanlagenKBE = kolonienbildende Einheiten

Beurteilung

Aus technischen Griinden konnten die Enterokokken nicht ausgewertet werden. Die Ubrigen
Untersuchungsergebnisse entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Entscheidungsregel

Ein chemischer oder physikalischer Messwert ist nicht konform, wenn er unter Berlicksichtigung der
Messunsicherheit einen Héchstwert Uiberschreitet bzw. einen Mindestwert unterschreitet. Bei mikro-
biologischen Priifverfahren ist die Messunsicherheit in den gesetzlich vorgegebenen mikrobiologischen
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Untersuchungsbericht vom 25.11.2025

Kontrolle S2403, Wasserversorgung Sumiswald, 3454 Sumiswald STS 0110

Kriterien inbegriffen.

Verantwortlich: Rudolf Robbi, Leiter Trink- und Badewasserinspektorat
rudolf.robbi@be.ch

Hinweise: Dieses Resultatblatt wurde elektronisch erzeugt und ist ohne Unterschrift gliltig.
Die Ergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die gepriifte Probe.
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Untersuchungsbericht vom 25.11.2025
Kontrolle $2403, Wasserversorgung Sumiswald, 3454 Sumiswald

) STS 0110

Probenbeschreibung

Probennummer
Erhoben am
Erhebungszeit
Eingangsdatum
Untersucht am
Hauptverantwortlich
Gemeinde
Netzname

Nr. Erhebungsstelle
Bezeichnung
Verwendung
Wassertemperatur

194934

18.11.2025

08.32 Uhr

18.11.2025

18.11.2025 - 24.11.2025
Bernhard Christen, Geschaftsflhrer
Sumiswald

Verteilnetz Wasen, Hochzone
12001

Reservoir Hambiih!

als Trinkwasser

94°C

Mikrobiologische Untersuchungsergebnisse

Untersuchungskriterien Ergebnis Einheit Hochstwert fiir Trinkwasser
(KBE) gemass TBDV
Escherichia coli (SN EN 1SO 9308-1) nicht nachweisbar | pro 100 ml| nicht nachweisbar
Enterokokken (SN EN 1SO 7899-2) nicht auswertbar | pro 100 ml| nicht nachweisbar
Aerobe, mesophile Keime (SN EN 180 6222 mod.) | nicht nachweisbar | pro ml 300
Physikalische und chemische Untersuchungsergebnisse
Untersuchungskriterien Ergebnis Einheit Anforderung fiir Trinkwasser
geméass TBDV
Aussehen (Sensorische Beurteilung) unauffallig unauffalliig
Triibung (90 Grad) {Photometrie) 0.2 +/- 0.1 NTU Richiwert: 1.0
Chlorid (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 11 +-0.1 mg/l
Fluorid (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) weniger als 0.08 | mgh Hochstwert: 1.50
Nitrat (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 3.2 +-0.3 mgl Hochstwert: 40.0
Nitrit (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) nicht nachweishar | mg/| Hochstwert: 0.10
Sulfat (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 13 +-0.1 mg/l
Ammonium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) nicht nachweisbar | mg/l Hochstwert: 0.10
Calcium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 79.5 +-7.9 mgll
Kalium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 1.0 +/- 0.1 mg/l
Magnesium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 2.0 +/-0.2 mg/i
Natrium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 1.9 +/-0.2 mg/| Hochstwert: 200.0
Gesamtharte 2.06 mmolf
Hartegrad (franzdsische) 20.6 °f

Legende: TBDV = Verordnung Uber Trinkwasser sowie Wasser in 6ffentlich zugénglichen Badern und
DuschanlagenKBE = kolonienbildende Einheiten

Beurteilung

Aus technischen Griinden konnten die Enterokokken nicht ausgewertet werden. Die (ibrigen
Untersuchungsergebnisse entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Entscheidungsregel

Ein chemischer oder physikalischer Messwert ist nicht konform, wenn er unter Berlicksichtigung der
Messunsicherheit einen Hochstwert (iberschreitet bzw. einen Mindestwert unterschreitet. Bei mikro-
biologischen Priifverfahren ist die Messunsicherheit in den gesetzlich vorgegebenen mikrobiologischen

Kriterien inbegriffen.

Kantonales Laboratorium Bern
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Untersuchungsbericht vom 25.11.2025

Kontrolle $2403, Wasserversorgung Sumiswald, 3454 Sumiswald STS 0110

Verantwortlich: Rudolf Robbi, Leiter Trink- und Badewasserinspektorat
rudolf.robbi@be.ch

Hinweise: Dieses Resultatblatt wurde elektronisch erzeugt und ist ohne Unterschrift giltig.
Die Ergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die gepriifte Probe.
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Untersuchungsbericht vom 25.11.2025

Kontrolle $2403, Wasserversorgung Sumiswald, 3454 Sumiswald

Probenbeschreibung

Probennummer 194935
Erhoben am 18.11.2025
Erhebungszeit 09.15 Uhr
Eingangsdatum 18.11.2025

Untersucht am
Hauptverantwortlich

Gemeinde Sumiswald
Netzname Verteilnetz Sumiswald, Untere Zone
Nr. Erhebungsstelle 12109

Bezeichnung
Verwendung
Wassertemperatur

18.11.2025 - 24.11.2025
Bernhard Christen, Geschéftsflihrer

Mikrobiologische Untersuchungsergebnisse

Energie AG, Eystrasse 10, Sumiswald/Griinen, UG Waschtrog
als Trinkwasser
11.0°C

Untersuchungskriterien Ergebnis Einheit Héchstwert fiir Trinkwasser
(KBE) gemass TBDV
Escherichia coli (SN EN 1SO 9308-1) nicht nachweisbar | pro 100 ml | nicht nachweisbar
Enterokokken (SN EN 1SO 7899-2) nicht auswertbar | pro 100 mi | nicht nachweisbar
Aerobe, mesophile Keime (SN EN 1SO 6222 mod.) | nicht nachweisbar | pro ml
Physikalische und chemische Untersuchungsergebnisse
Untersuchungskriterien Ergebnis Einheit Anforderung fiir Trinkwasser
gemaiss TBDV
Aussehen (Sensorische Beurteilung) unauffallig unauffallig
Trilbung (90 Grad) (Photometrie) 0.6 +-0.2 NTU
Chlorid (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 1.1 +/- 0.1 mgl/l
Fluorid (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) weniger als 0.08 | mg/l Hochstwert: 1.50
Nitrat (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 3.2 +/-0.3 mgll Hochstwert: 40.0
Nitrit (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) nicht nachweisbar { mg/| Héchstwert: 0.10
Sulfat (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 1.4 +-0.1 mgll
Ammonium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) nicht nachweisbar | mg/l Hochstwert: 0.10
Calcium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 79.2 +-7.9 mgll
Kalium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 1.0 +-0.1 mg/l
Magnesium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 2.0 +-0.2 mgfl
Natrium (IC mit Leitf&higkeitsdetektor) 1.9 +-0.2 mg/| Hochstwert: 200.0
Gesamtharte 2.06 mmol/l
Hartegrad (franzsische) 20.6 °f

Legende: TBDV = Verordnung Uber Trinkwasser sowie Wasser in 6ffentlich zugénglichen Badern und
DuschanlagenKBE = kolonienbildende Einheiten

Beurteilung

Aus technischen Griinden konnten die Enterokokken nicht ausgewertet werden. Die Ubrigen
Untersuchungsergebnisse entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Entscheidungsregel

Ein chemischer oder physikalischer Messwert ist nicht konform, wenn er unter Berlicksichtigung der
Messunsicherheit einen Hochstwert (iberschreitet bzw. einen Mindestwert unterschreitet. Bei mikro-
biologischen Priifverfahren ist die Messunsicherheit in den gesetzlich vorgegebenen mikrobiologischen

Kriterien inbegriffen.

Kantonales Laboratorium Bern
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Untersuchungsbericht vom 25.11.2025

Kontrolle S2403, Wasserversorgung Sumiswald, 3454 Sumiswald STS 0110

Verantwortlich: Rudolf Robbi, Leiter Trink- und Badewasserinspektorat
rudolf.robbi@be.ch

Hinweise: Dieses Resultatblatt wurde elektronisch erzeugt und ist ohne Unterschrift gliltig.
Die Ergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die gepriifte Probe.
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Untersuchungsbericht vom 25.11.2025

Kontrolle $S2403, Wasserversorgung Sumiswald, 3454 Sumiswaid e STS 0110

Probenbeschreibung

Probennummer 194936

Erhoben am 18.11.2025

Erhebungszeit 09.30 Uhr

Eingangsdatum 18.11.2025

Untersucht am 18.11.2025 - 24.11.2025
Hauptverantwortlich Bernhard Christen, Geschaftsfihrer
Gemeinde Trachselwald

Netzname Verteilnetz Trachselwald

Nr. Erhebungsstelle 12205

Bezeichnung Reservoir Schloss, Zu-, Abgangsleitung
Verwendung als Trinkwasser

Wassertemperatur 11.1°C

Mikrobiologische Untersuchungsergebnisse

Untersuchungskriterien Ergebnis Einheit Hochstwert fiir Trinkwasser
(KBE) geméss TBDV
Escherichia coli (SN EN 1SO 9308-1) nicht nachweisbar | pro 100 mi | nicht nachweisbar
Enterokokken (SN EN 1SO 7899-2) nicht auswertbar | pro 100 ml| nicht nachweisbar
Aerobe, mesophile Keime (SN EN IS0 6222 mod.) | 70 pro mi 300
Physikalische und chemische Untersuchungsergebnisse
Untersuchungskriterien Ergebnis Einheit Anforderung fiir Trinkwasser
gemédss TBDV
Aussehen (Sensorische Beurteilung) unauffillig unauffallig
Trlibung (90 Grad) (Photometrie) 0.2 +/- 0.1 NTU Richtwert: 1.0
Chlorid (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 1.1 +/- 0.1 mgl
Fluorid (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) weniger als 0.08 | mg/l Hochstwert: 1.50
Nitrat (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 3.0 +-0.3 mg/l Hochstwert: 40.0
Nitrit (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) nicht nachweisbar | mg/l Hochstwert: 0.10
Sulfat (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 1.4 +/- 0.1 mgll
Ammonium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) nicht nachweisbar | mg/l Hochstwert: 0.10
Calcium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 80.0 +/-8.0 ma/l
Kalium {IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 1.1 +/-0.1 mg/l
Magnesium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 2.0 +/-0.2 mgll
Natrium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 18 +-0.2 mgfl Hochstwert: 200.0
Gesamthérte 2.08 mmolf
Hértegrad (franzdsische) 20.8 °f

Legende: TBDV = Verordnung {iber Trinkwasser sowie Wasser in éffentlich zugénglichen Badern und
DuschanlagenKBE = kolonienbildende Einheiten

Beurteilung

Aus technischen Griinden konnten die Enterokokken nicht ausgewertet werden. Die tbrigen
Untersuchungsergebnisse entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Entscheidungsregel

Ein chemischer oder physikalischer Messwert ist nicht konform, wenn er unter Berlicksichtigung der
Messunsicherheit einen Hochstwert Uberschreitet bzw. einen Mindestwert unterschreitet. Bei mikro-
biologischen Priifverfahren ist die Messunsicherheit in den gesetzlich vorgegebenen mikrobiologischen
Kriterien inbegriffen.
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Untersuchungsbericht vom 25.11.2025

Kontrolle S2403, Wasserversorgung Sumiswald, 3454 Sumiswald STS 0110

Verantwortlich: Rudolf Robbi, Leiter Trink- und Badewasserinspektorat
rudolf.robbi@be.ch

Hinweise: Dieses Resultatblatt wurde elektronisch erzeugt und ist chne Unterschrift gliltig.
Die Ergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die geprifte Probe.
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Untersuchungsbericht vom 25.11.2025
Kontrolle $2403, Wasserversorgung Sumiswald, 3454 Sumiswald

) sTS 0110

Probenbeschreibung

Probennummer
Erhoben am
Erhebungszeit
Eingangsdatum
Untersucht am
Hauptverantwortlich
Gemeinde
Netzname

Nr. Erhebungsstelle
Bezeichnung

194937

18.11.2025

09.45 Uhr

18.11.2025

18.11.2025 - 24.11.2025

Bernhard Christen, Geschéftsfihrer
Trachselwald

Verteilnetz Trachselwald

12211

Tiefbauamt Kt. BE, Pfaffenboden, Griinenmatt, Werkstatt EG,
Hahn Waschbecken

Wasserbehandlung desinfiziert
Verwendung als Trinkwasser
Wassertemperatur 10.2°C

Mikrobiologische Untersuchungsergebnisse

Untersuchungskriterien Ergebnis Einheit Hochstwert fiir Trinkwasser
(KBE) gemdéss TBDV
Escherichia coli (SN EN 1SO 8308-1) nicht nachweisbar | pro 100 ml| nicht nachweisbar
Enterokokken (SN EN 1SO 7899-2) nicht auswertbar | pro 100 ml| nicht nachweisbar
Aerobe, mesophile Keime (SN EN 1SO 6222 mod.) | 60 pro mi
Physikalische und chemische Untersuchungsergebnisse
Untersuchungskriterien Ergebnis Einheit Anforderung fiir Trinkwasser
gemass TBDV
Aussehen (Sensorische Beurteilung) unauffallig unauffallig
Triibung (90 Grad) (Photometrie) 0.2 +- 0.1 NTU
Chlorid (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 141 +-0.1 mg/l
Fluorid (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) weniger als 0.08 | mg/l Héchstwert: 1.50
Nitrat (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 3.0 +-0.3 mg/l Hochstwert: 40.0
Nitrit (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) nicht nachweisbar | mg/l Hochstwert: 0.10
Sulfat (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 1.4 +- 0.1 mg/l
Ammonium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) nicht nachweisbar | mg/l Hochstwert: 0.10
Calcium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 80.8 +-8.1 mg!
Kalium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 11 +-0.1 mg/l
Magnesium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 2.0 +/- 0.2 mg/l
Natrium (IC mit Leitfahigkeitsdetektor) 1.9 +-0.2 mgll Hochstwert: 200.0
Gesamthéarte 2.10 mmol/|
Hartegrad (franzosische) 21.0 °f

Legende: TBDV = Verordnung Uber Trinkwasser sowie Wasser in &ffentlich zugénglichen Badern und
DuschanlagenKBE = kolonienbildende Einheiten

Beurteilung

Aus technischen Griinden konnten die Enterokokken nicht ausgewertet werden. Die Ubrigen
Untersuchungsergebnisse entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Entscheidungsregel

Ein chemischer oder physikalischer Messwert ist nicht konform, wenn er unter Berlicksichtigung der
Messunsicherheit einen Hochstwert (iberschreitet bzw. einen Mindestwert unterschreitet. Bei mikro-
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biologischen Prufverfahren ist die Messunsicherheit in den gesetzlich vorgegebenen mikrobiologischen
Kriterien inbegriffen.

Verantwortlich: Rudolf Robbi, Leiter Trink- und Badewasserinspektorat
rudolf.robbi@be.ch

Hinweise: Dieses Resultatblatt wurde elektronisch erzeugt und ist ohne Unterschrift giltig.
Die Ergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die geprlifte Probe.
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